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ABSTRAKT
Synchronní generátory jsou nejpoužívanější zařízení pro přeměnu mechanické energie na
elektrickou. Je proto nutné využívat různé metody pro kontrolu provozních parametrů.
Jednou z nejvážnějších poruch je vypadnutí generátoru ze synchronismu, které může vést
až k poškození stroje. Cílem práce je návrh a realizace možnosti měřit přímou metodou
zátěžný úhel a s jeho pomocí zjistit hodnotu nasycené synchronní reaktance. Zátěžný
úhel je měřen pomocí inkrementálního snímače a průběhu výstupního napětí generátoru.
KLÍČOVÁ SLOVA
synchronní generátor, zátěžný úhel, synchronní reaktance, nasycený, nenasycený
ABSTRACT
Synchronous generators are the most used machines for production of electricity. There-
fore it is crucial to use various methods for checking operating parameters. One of the
worst faults is falling out of synchronism which can even lead to machine damage. Main
objectiv of bachelor thesis is to design a method for load angle measurement using avail-
able laboratory equipment and to calculate saturated synchronous reactances using load
angle. Load angle is measured using incremental sensor and output voltage waveform.
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synchronous generator, load angle, synchronous reactance, saturated, unsaturated
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L1(U), L2(V), L3(W) označení fází
𝑛 otáčky
𝑛𝑛 jmenovité otáčky
𝑝 počet pólových dvojic
p.u. per unit – poměrná jednotka
𝑃1 činný výkon
𝑃𝑚𝑎𝑥 výkon odpovídající momentu zvratu
𝑄 jalový výkon
𝑅1 průměrný odpor vinutí statoru
𝑅𝑓 odpor fáze
𝑅𝑓, 𝑎𝑣𝑔 průměrný odpor jedné fáze
𝑆𝑛 jmenovitý zdánlivý výkon
T1÷T12 označení svorek vinutí statoru alternátoru
𝑡 čas mezi nulovým signálem a kladnou půlvlnou napětí
𝑡𝑘𝑎𝑙 kalibrační čas
𝑇𝑈 perioda výstupního napětí generátoru
𝑡𝛿 čas pro dopočítání zátěžného úhlu
𝑈 napětí
𝑢0 poměrné napětí naprázdno
U1 fázor svorkového napětí
u1 (t) okamžitá hodnota svorkového napětí
𝑈1 efektivní hodnota svorkového napětí
𝑈𝑛 jmenovité napětí
𝑋𝑑 podélná synchronní reaktance
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𝑥𝑑 podélná synchronní reaktance p.u.
𝑋𝑞 příčná synchronní reaktance
𝑥𝑞 příčná synchronní reaktance p.u.
Z nulová pozice enkodéru – nulový pulz
Z negovaný nulový pulz
𝛿 zátěžný úhel v elektrických stupních
𝛿𝑚𝑒𝑐ℎ mechanický zátěžný úhel - fyzické natočení rotoru stroje oproti poloze při
chodu naprázdno







Synchronní generátory (alternátory) jsou bezesporu nejpoužívanějšími zařízeními
pro přeměnu mechanické energie na elektrickou. Proto je nutné kontrolovat jejich
provozní stavy a předcházet poruchovým situacím. Jednou z možných poruch je
vypadnutí alternátoru ze synchronismu, které je obvykle provázeno mechanickým
poškozením stroje a je nutné tomuto stavu předejít. Pro kontrolu stability generá-
toru lze využit kontroly relativního náklonu rotoru při zatížení vzhledem k poloze
naprázdno, neboli zátěžného úhlu.
Práce se v prvních částech zabývá rozborem pracoviště a popisem jednotlivých
částí s důslednějším zaměřením na části využité v následujícím návrhu měřicího
systému.
Cílem bakalářské práce je provést rozbor možností měření zátěžného úhlu přímou
metodou na laboratorním soustrojí složeného z asynchronního motoru TAMEL SIg
132 M4 a synchronního generátoru Leroy Somer LSA 37M5 1/4 a návrh měřicího
systému včetně jeho experimentálního ověření. Dalším cílem je zjištění vhodnosti
nepřímého měření provozních nasycených reaktancí.
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1 Měřená sestava
Měřené zařízení je umístěno na ocelovém rámu obsahujícím soustrojí asynchronního
motoru TAMEL SIg 132 M4 s výkonem 7,5 kW pracujícího jako pohon mechanicky
spojeným pružnou spojkou se čtyřpólovým synchronním generátorem Leroy Somer
LSA 37 M5 o výkonu 7,5 kVA.
Asynchronní motor obsahuje inkrementální snímač otáček Sick Stegmann CNS50
připojený do otáčkového vstupu měniče.
Pro ovládání parametrů soustrojí je vedle něj umístěn rozvaděč s analyzátorem
sítě a frekvenčním měničem Control Techniques Unidrive SP2404 napájející zmiňo-
vaný asynchronní motor.
1.1 Popis zařízení
Dle [3] dokáže zařízení pracovat ve dvou režimech:
• Autonomní provoz – provoz do oddělené zátěže nezávislé na okolní síti.
Zařízení pracuje jako zdroj konstantního napětí a frekvence. Buzení zajišťuje
regulátor napětí R250 nebo laboratorní zdroj STATRON. Při této volbě lze
nastavit frekvenci výstupního napětí změnou otáček pohonu. Změnou buzení
lze regulovat výstupní napětí soustrojí.
• Paralelní spolupráce – určen pro provoz zdroje paralelně s napájecí sítí
(případně jakoukoliv tvrdou sítí). Pro buzení nelze využít regulátor napětí
R250, pouze laboratorní zdroj STATRON. Tento režim umožňuje nastavit
činný výkon regulací momentu na hřídeli asynchronního motoru činný výkon
dodávaný do sítě. Před připojením generátoru na napájecí síť se pro potřeby
fázování chová stejně jako v případě autonomního provozu.
Při využití režimu autonomního provozu lze nastavovat rychlost otáčení soustrojí
a tím požadovanu frekvenci výstupního napětí pomocí potenciometru „RYCHLOST“.
Výstupní napětí reguluje potenciometr s označením „NAPĚTÍ“ ovládající regulátor
R250, který je napájen přímo ze statorového vinutí generátoru. Ovládání při režimu
paralelní spolupráce se sítí je zajištěno voličem „MOMENT“ pro nastavení činného
výkonu dodávaného asynchronním motorem. Napětí generátoru a napájení budiče
se nastavuje pomocí laboratorního zdroje umístěného na skříni rozvaděče. Podrobný
popis ovládání zařízení je uveden v [3].
Měnič Control Techniques Unidrive SP2404 je frekvenční měnič o výkonu 7,5 kW
s trvalým výstupním proudem 16 A. Umožňuje ovládat pohon ve dvou režimech
odpovídající provozu do ostrovní sítě nebo paralelně s napájecí sítí:
• Konstantní otáčky – Měnič udržuje otáčky asynchronního motoru na stálé hod-
notě a dle toho přizpůsobuje proud dodávaný asynchronnímu motoru. Využito
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pro „Autonomní provoz“ a fázování pro „Paralelní spolupráci“.
• Konstantní moment – Při paralelní spolupráci udržuje otáčky motoru vnější
napájecí síť většího výkonu, než pohon zařízení, asynchronní motor tedy může
dodávat pouze další činný výkon synchronnímu generátoru. Tato funkce je
zajištěna hodnotou momentu dodávaného motorem synchronními generátoru.
Obr. 1.1: Frekvenční měnič Unidrive
SP2404 [1]
Obr. 1.2: Synchronní generátor LSA
37 M5 [7]
1.2 Synchronní generátor Leroy Somer LSA 37 M5
Bezkartáčový budič alternátoru se skládá z budícího vinutí umístěného jako stator
kolem kotvy budiče umístěné na hřídeli stroje. Napětí se dále usměrňuje pomocí
šestipulzního usměrňovače umístěného na stejné hřídeli a přivádí se na hlavní bu-
dící vinutí alternátoru. Jako přepěťová ochrana je použit varistor (napěťově závislý
rezistor). Obecné schéma budiče a generátoru je na obrázku 1.3.
Obr. 1.3: Obecné schéma generátoru LSA 37 M5 [7] Obr. 1.4: Spojení vinutí
statoru „D“ generátoru
dle [7]
T1÷T12 označení svorek vinutí statoru alternátoru
L1(U), L2(V), L3(W) označení fází
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Stator generátoru je proveden jako dělený trojfázový (každá fáze je složena z dvou
oddělených vinutí) s různými možnostmi spojení. Aktuálně je generátor dle [3] spo-
jený do hvězdy a statorová dělená vinutí jsou spojena do série jako na obrázku 1.4.
Dle poměru hodnot 𝑥𝑑 a 𝑥𝑞 z tabulky 1.1 můžeme soudit že jde o stroj s vyniklými
póly. [4] uvádí, že pro synchronní stroje s hladkým rotorem mají hodnoty příčné
i podélné reaktance velmi podobnou hodnotu, zatímco stroje s vyniklými póly se
vyznačují rozdílnými hodnotami sycnhronní reaktance v podélné (𝑥𝑑) a příčné (𝑥𝑞)
ose.
Název Označení Hodnota
Typové označení - LSA 37 M5 1/4
Jmenovitý zdánlivý výkon 𝑆𝑛 7,5 kVA
Jmenovitá účinnosti při cos 𝜙 = 0, 8 𝜂 75,5 %
Jmenovité napětí 𝑈1 3×400 V
Jmenovitý proud 𝐼1 10,83 A
Jmenovité otáčky 𝑛𝑛 1500 min−1
Počet pólových dvojic 𝑝 2𝑝=4
Poměrná podélná synchronní reaktance 𝑥𝑑 140 %
Poměrná příčná synchronní reaktance 𝑥𝑞 70 %
Tab. 1.1: Vybrané parametry generátoru LSA 37 M5 [3]
15
1.3 Inkrementální snímač CNS50
Inkrementální snímač otáček pracuje na principu clonění světelného toku mezi zdro-
jem světla a fotodetektorem. [9] Princip inkrementálního snímače je zobrazen na
obrázku 1.5. CNS50 obsahuje 2 inkrementální signály použitelné pro detekci rych-
losti otáčení i pro detekci pozice rotoru A a B (pouze za běhu, nejedná se o absolutní
snímač polohy). Dále obsahuje referenční signál Z pro detekci celé otáčky. [8] Enko-
dér vysílá do komunikačního vodiče i negované signály A, B, Z z důvodu eliminace
rušení signálu.
Obr. 1.5: Princip inkrementálního
snímače [10]
Obr. 1.6: Výstupní signály snímače
CNS50 [8]
Název Hodnota
Počet pulzů [3] 4096 pulzů na otáčku
Jmenovité otáčky 6000 min−1
Jmenovité napětí 5 V ± 10 %
Jmenovitý proud 50 mA
Tab. 1.2: Vybrané parametry snímače CNS50 [8]
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2 Synchronní stroj
Synchronní stroje (typ střídavého točivého stroje) se vyznačují otáčkami rotoru
přímo úměrnými frekvenci statorovému napětí, neboli se otáčejí za normálního pro-
vozu synchronními otáčkami.[2]
Převážně se používají k výrobě elektrické energie, protože je možná jejich hos-
podárná výroba pro velké výkony. Synchronní generátory se běžně označují jako
alternátory a lze dělit dle typu zdroje mechanické energie (a tím pádem obvykle
i dle poháněcí rychlosti) [2] na:
1. Turboalternátory – poháněné parní nebo plynovou turbínou s rychlostí 1500
min−1 nebo 3000 min−1 v síti o frekvenci 50 Hz.
2. Hydroalternátory – poháněné vodní turbínou. Rychlost otáčení těchto alter-
nátorů je nižší, než u turboalternátorů, tudíž obsahují více pólů pro dosažení
stejné frekvence výstupního napětí.
Jako kotva slouží ve většině případů stator1, který je složen z tenkých vzájemně
izolovaných plechů pro snížení ztrát vířivými proudy a pro zvýšení vzájemné indukce
mezi rotorovým a statorovým magnetickým obvodem. Na kotvě je umístěno trojfá-
zové vinutí s cívkami posunutými vzájemně o 120° elektrických. U dvoupólového
stroje je elektrický úhel 𝜙𝑒𝑙 shodný s úhlem mechanickým 𝜙𝑚𝑒𝑐ℎ. U vícepólových




[∘; ∘, −] (2.1)
Na rotoru je umístěno budící vinutí. Na rozdíl od statoru není nutné tvořit jej z
jednotlivých izolovaných plechů, protože se otáčí shodnou rychlostí s fázorem magne-
tického toku ve vzduchové mezeře, tudíž ztráty vířivými proudy za ustáleného chodu
nevznikají. Dle konstrukčního uspořádání rotoru lze generátory dělit na synchronní
stroje s:
• hladkým rotorem – rotor je pevný válec s drážkami na povrchu, v nichž je
vsypáno rotorové vinutí buzené stejnosměrným proudem (obvyklé uspořádaní
turboalternátorů). Z důvodu vyšší rychlosti otáčení a vyššímu mechanickému
namáhání jsou navrhovány s menším průměrem a delší osovou délkou, než
hydroalternátory. Pracují na hranici mechanické pevnosti. [2]
• vyniklými póly – na rotoru složeného z rotorového kola je umístěno několik
pólů s vlastní budící cívkou (uspořádání používané při konstrukci hydroalternátorů).
Charakteristikou je i větší průměr úměrný počtu pólů a kratší osová délka. [2]
1[2, 4] uvádí ojedinělé používání rotoru jako kotvy pro nízká napětí a malé výkony. Této kon-
strukce je např. budič generátoru LSA 37 M5.
17
Pólové nástavce rotoru s vyniklými póly můžou být vytvořeny z plechů, v kterých
je umístěno další (pomocné, tlumící) vinutí – amortizér a slouží jako opatření proti
kývání rotoru. [4]
2.1 Fázorový diagram synchronního generátoru s ro-
torem s vyniklými póly
Dle [4] lze sestrojit fázorový diagram sychronního generátoru s rotorem s vyniklými
póly dle obrázku 2.1.
Obr. 2.1: Fázorový diagram synchronního generátoru s vyniklými póly s přímkovou
magnetizační charakteristikou
2.2 Zátěžný úhel stroje s rotorem s vyniklými póly
Zátěžným úhlem 𝛿 (viz Obr. 2.1) se rozumí elektrický úhel mezi indukovaným na-
pětím E10 a svorkovým napětím U1 neboli fázový posun mezi jim odpovídajícími
průběhy okamžitých hodnot 𝐸10 a u1 (t). [2] Zátěžný úhel roste se snižujícím se
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buzení i při zvyšování poháněcího momentu generátoru. Dodá-li pohon generátoru
moment vyšší než hodnotu odpovídající výkonu 𝑃𝑚𝑎𝑥, bude elektromagnetický mo-
ment alternátoru nižší (klesá při 𝛿 vyšším, než 𝛿𝑚𝑎𝑥), než moment turbíny, rotor
alternátoru se začne rozdílem momentů zrychlovat a alternátor vypadne ze synchro-
nismu. Hodnota 𝑃𝑠 se nazývá činitel stabilizačního výkonu a udává schopnost stroje
udržovat se v synchronismu. [4]
Mechanicky je zátěžný úhel možné definovat jako skutečný úhel, o který je ro-
torové kolo při určitém zatížení a buzení natočeno z polohy, v které by bylo při
běhu stroje naprázdno2. Toto odpovídá i úhlu, který svírá osa pólů stroje s osou
výsledného magnetického pole ve vzduchové mezeře. [2, 4]
Obr. 2.2: Stabilita generátoru v závislosti na zátěžném úhlu. Převzato z [4]
2Toto platí pouze pro dvoupólový stroj, pro vícepólový stroj je mechanický úhel 𝑝-krát menší
dle vztahu 2.1.
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3 Zjištění provozních parametrů synchron-
ního stroje
3.1 Přímé měření zátěžného úhlu synchronního gene-
rátoru
Námět na přímé měření zátěžného úhlu pomocí dostupných signálů převzat z [6].
Metoda spočívá v přímém odečtení hodnoty 𝛿. Tuto hodnotu je možné odečíst po-
rovnáním polohy rotoru k průběhu signálu výstupního svorkového napětí u1 (t).
Metoda využívá odečítání času mezi nulovým pulsem 𝑍 enkodéru a nejbližším
průchodem nulou průběhu výstupního napětí 𝑈1 generátoru. Tímto získáme čas 𝑡.
Princip je zobrazen na obrázku 3.1. Nezáleží na tom, jestli je využita první, druhá
nebo třetí fáze generátoru, každá z nich má stejný průběh, který je jen fázově po-
sunutý o 120° elektrických. Ani nulový pulz enkodéru není mechanicky natočený na
určitou fázi. Tyto problémy lze vyřešit kalibrací. Dalším problémem je průběh dvou
period napětí v jedné otáčce stroje, který ale stačí vyřešit pouhým vynásobením
mechanického zátěžného úhlu počtem pólových dvojic stroje.
Obr. 3.1: Signály analyzované při přímém měření zátěžného úhlu [6]
Kalibrace se provede při provozu generátoru naprázdno. Při tomto provozu lze
z 2.1 vyčíst, že při 𝐼1= 0A jsou nulové i úbytky na synchronních reaktancích i odporu
statorového vinutí. Z toho vyplývá i rovnost napětí E10 =U1 a 𝛿= 0∘. Při provozu
naprázdno lze získat kalibrační čas 𝑡𝑘𝑎𝑙. Lze uvažovat:
𝑡𝛿 = 𝑡 − 𝑡𝑘𝑎𝑙 [s; s, s)] (3.1)
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𝛿 = 𝑝 · 𝑡𝛿
𝑇𝑈
· 360∘ [∘; −, s, s)] (3.2)
Kde 𝑡𝛿 je čas pro určení zátěžného úhlu, 𝑇𝑈 je doba periody výstupního napětí
generátoru, 𝑝 počet pólových dvojic1.
3.2 Stanovení hodnoty provozní příčné synchronní re-
aktance
Metoda vychází z fázorového diagramu. Pro měření je možné použít zjednodušující
podmínku, kdy předpokládáme, že odpor vinutí statoru 𝑅1 je nulový2.
(a) odpor vinutí statoru 𝑅1 = 0 Ω (b) odpor vinutí statoru 𝑅1 ̸= 0 Ω
Obr. 3.2: Fázorový diagram pro měření zátěžného úhlu
Jak již napovídá obrázek 3.2, je nutné pro zjištění zátěžného úhlu znát:
• svorkové napětí 𝑈1,
1Kompenzace násobku času nutných pro jednu otáčku vícepólového alternátoru pro určitou
výstupní frekvenci.
2[4] uvádí, že u synchronních generátorů je odpor vinutí mnohem nižší, než synchronní reaktance.
Tento předpoklad tedy nezanáší příliš hrubou chybu. Platí ale pouze u velkých výkonů.
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• proud kotvou (statorovým vinutím) 𝐼1,
• zátěžný úhel měřený přímou metodou 𝛿,
• Fázový posun 𝜙 mezi 𝑈1 a 𝐼1 nebo činný výkon 𝑃1,
• Hodnotu odporu vinutí statoru 𝑅1 pokud je hodnota k dispozici.
Dle shodnosti úhlů na fázorových diagramech 3.2 a dle [5] je možné na základě
takto změřených hodnot určit zátěžný úhel pomocí goniometrické funkce a využití
znalostí o pravoúhlém trojúhelníku. Při zanedbání 𝑅1 jsou vztahy pro určení 𝛿:
tg 𝛿 = 𝑋𝑞𝐼1 cos 𝜙
𝑈1 + 𝑋𝑞𝐼1 sin 𝜙
[−; Ω, A, −; V, Ω, A, −)] (3.3)
𝛿 = arctg 𝑋𝑞𝐼1 cos 𝜙
𝑈1 + 𝑋𝑞𝐼1 sin 𝜙
[∘; Ω, A, −; V, Ω, A, −)] (3.4)
V případě známé hodnoty 𝑅1 lze použít následující vztahy:
tg 𝛿 = 𝑋𝑞𝐼1 cos 𝜙 − 𝑅1𝐼1 sin 𝜙
𝑈1 + 𝑅1𝐼1 cos 𝜙 + 𝑋𝑞𝐼1 sin 𝜙
[∘; Ω, A, ∘, Ω, A, ∘; V, Ω, A, ∘, Ω, A, ∘)]
(3.5)
𝛿 = arctg 𝑋𝑞𝐼1 cos 𝜙 − 𝑅1𝐼1 sin 𝜙
𝑈1 + 𝑅1𝐼1 cos 𝜙 + 𝑋𝑞𝐼1 sin 𝜙
[∘; Ω, A, ∘, Ω, A, ∘; V, Ω, A, ∘, Ω, A, ∘)]
(3.6)
Vztah 3.5 lze upravit pro zjištění hodnoty příčné synchronní reaktance 𝑋𝑞:
𝑋𝑞 =
𝑈1 tg 𝛿 + 𝑅1𝐼1(tg 𝛿 cos 𝜙 + sin 𝜙))
𝐼1(cos 𝜙 − tg 𝛿 sin 𝜙))
[Ω; V, ∘, Ω, A, ∘, ∘, ∘; A, ∘, ∘, ∘] (3.7)
V poměrných jednotkách:
𝑥𝑞 = 𝑋𝑞 ·
𝐼𝑛
𝑈𝑛
· 100 [%; Ω, A, V] (3.8)
Kde 𝐼𝑛 je jmenovitý proud a 𝑈𝑛 jmenovité napětí.
3.3 Stanovení hodnoty provozní podélné synchronní
reaktance
Pro zjištění hodnoty podélné synchronní reaktance 𝑋𝑑 je nutné provést zkoušku
naprázdno z důvodu nutnosti znát pro výpočet vnitřní indukované napětí 𝐸10. Dále
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je nutné při samotném měření při zatížení měřit stejné hodnoty jako v předchozí
kapitole 3.2.
Z fázorového diagramu na obrázku 3.10 lze vyjádřit vztah pro výpočet 𝑋𝑑:
𝑋𝑑 =
𝐸10 − 𝑅1𝐼1 cos(𝜙 + 𝛿) − 𝑈1 · cos 𝛿
𝐼1 sin(𝜙 + 𝛿)
[Ω; V, Ω, A, ∘, ∘, V, ∘, A, ∘, ∘] (3.9)
A pro poměrnou hodnotu:
𝑥𝑑 = 𝑋𝑑 ·
𝐼𝑛
𝑈𝑛
· 100 [%; Ω, A, V] (3.10)
Obr. 3.3: Fázorový diagram pro určení podélné synchronní reaktance
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3.4 Sestava měřicího systému
Pro vytvoření měřicího sytému je užito zařízení dostupných v laboratoři. Pro měření
času 𝑡𝛿 (viz 3.1) pro počítání zátěžného úhlu je užit Yokogawa DL850, k němuž
je připojeno jedno fázové napětí (v tomto případě fáze 1) a nulý pulz enkodéru z
rozdělovače. Výkonový analyzátor HIOKI 3390 je využit pro měření ostatních veličin.
Pro samotné zjišťování provozních reaktancí jsou důležité zejména hodnoty:
• fázového svorkového napětí 𝑈1 ve všech fázích,
• proudu 𝐼1 všemi fázemi,
• činného výkonu generátoru 𝑃1.
Obr. 3.4: Blokové schéma návrhu měřicího zařízení
24
3.4.1 Signál inkrementálního snímače
Signál je dle [3] veden ze snímače kabele do konektoru ve stěně rozvaděčové skříně
a dále dalším kabelem (PAAR-TRONIC-CY 8 × 2 × 0,25 mm2) zakončeným třířa-
dým 15-pinovým konektorem CANON do enkodérového vstupu měniče. Byl vyroben
kabelový mezikus s vyvedenými signály A, A, Z, Z (viz 1.3). Zapojení jednotlivých
pinů v konektorech CANON je popsáno v [3].






Tab. 3.1: Barvy vodičů s vyvedenémi signály mezikusu
3.4.2 Výkonový analyzátor
Pro měření elektrických veličin byl zvolen dostupný výkonový analyzátor HIOKI
3390. Výhodou tohoto přístroje je možnost ukládání měřených dat do přístroje ve
formátu *.csv a možnost přenesení do počítače pomocí USB. [13]
Analyzátor obsahuje 4 kanály pro měření napětí i proudů, a 3 konfigurovatelné
vstupy (předně určené pro tenzometr a čidlo otáček). [13]
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Obr. 3.6: Výkonový analyzátor HI-
OKI 3390 [13]
Obr. 3.7: Konektorová výbava HIOKI
3390 [13]
Obr. 3.8: Připojení měřících vodičů
26
Obr. 3.9: Nastavení měření napětí a proudu
Obr. 3.10: Nastavení měření otáček
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3.4.3 Osciloskop
Pro měření času 𝑡 mezi nulovým pulzem a průchodem nulou lze užít jakýkoliv os-
ciloskop s dostatečnou frekvencí vzorkování (ideálně alespoň 1MS/s). Vzhledem k
velmi krátkému času nulového pulzu – 2 µs. K dispozici byl multifunkční analyzátor
Yokogawa DL850.
Princip měření času 𝑡 je na obrázku 3.13.
Obr. 3.11: Multifunkční analyzátor
Yokogawa DL850 [12]
Obr. 3.12: Připojení měřicích kabelů
na Yokogawa DL850
Jednotlivé použité kanály nevyžadují žádné dodatečné nastavení. Oba použité
kanály (pro měření napětí a nulového pulzu) byly nastaveny pouze na měření napětí.
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Jak lze vidět na následujícím obrázku, nulový pulz 𝑍 se opakuje každé 2 periody
svorkového napětí. Čas mezi ním a nejbližším průchodem nulou je žádaný čas 𝑡.




Měření bylo pro účely zjištění zátěžného úhlu zapojeno dle obrázku 4.1. Na ná-
sledujících obrázcích jsou vyobrazeny místa připojení měřicích přístrojů s názvy
korespondujícími se schématem.
Označení Typ Výrobce Model výrobní číslo
VAN výkonový analyzátor Hioki 3390 120804663
IAC1 proudový sensor AC HIOKI 2012 120731522
IAC2 proudový sensor AC HIOKI 2012 120731523
IAC3 proudový sensor AC HIOKI 2012 120731524
IDC proudový sensor AC/DC HIOKI 2010 101120675
OSC osciloskop Yokogawa DL850 91KCO6238
Tab. 4.1: Použité měřicí přístroje a jejich výrobní čísla
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Obr. 4.1: Schéma zapojení měření zátěžného úhlu (modře jsou vyznačeny vodiče
zapojované v rámci měření)
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Obr. 4.2: Připojení měřicích vodičů na svorky MX a NX
Obr. 4.3: Připojení proudových snímačů IAC
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Obr. 4.4: Připojení proudového snímače IDC
Obr. 4.5: Připojení mezikusu k měniči
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